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sala wielofunkcyjna
pow.:51,55 m²
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gabinet
pow.:16,09 m²
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poczekalnia
pow.:17,03 m²
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pom. magazynowe
pow.:30,97 m²
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komunikacja
pow.:39,00 m²

26
pom. techniczne
pow.:9,90 m²

20
gabinety
pow.:24,90 m²

23
kinezyterapia
pow.:13,42 m²
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pom. biurowe
pow.:10,36 m²
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punkt obsługi
klienta
pow.:15,42 m²
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pom. biurowe
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pom. pomocnicze
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pow.:10,26 m²
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130
pom. socjalne
pow.:8,06 m²

101

103

133
sala konferencyjna
pow.:27,22 m²

106
pom. biurowe
pow.:13,96 m²

107
pom. biurowe
pow.:12,74 m²

108
pom. biurowe
pow.:14,05 m²

112
pom. biurowe
pow.:14,02 m² 113

pom. biurowe
pow.:14,46 m²

110
pom. biurowe
pow.:15,94 m²

111
pom. biurowe
pow.:11,29 m²

109
pom. biurowe
pow.:10,76 m²

120
pom. biurowe
pow.:29,87 m²

121
pom. biurowe
pow.:10,77 m²

122
pom. biurowe
pow.:16,94 m²

123
pom. biurowe
pow.:9,33 m²

124
pom. biurowe
pow.:16,49 m²

125
pom. biurowe
pow.:7,40 m²

119
pom. biurowe
pow.:12,19 m²

118
pom. biurowe
pow.:9,89 m²

117
pom. biurowe
pow.:7,26 m²

115
pom. biurowe
pow.:7,23 m²

131
132

126
archiwum
pow.:27,35 m²

116
pom. biurowe
pow.:7,26 m²
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Regulator VAV

P.el=3W/230V

Pion wentylacyjny 2x 150x300mm

Wyprowadzony na parter

Wentylator kanałowy wywiewny Ø200

V-425 m³/h;Pel.105W/230V

Waga =5kg±10%

umieszczony pod stropem

Pion wentylacyjny 2x 400x600

Wyprowadzony na dach

do centrali wentylacyjnej

Pion wentylacyjny Ø125

Wyprowadzony na parter

Pion wentylacyjny Ø200

Wyprowadzony na dach

Kanał wywiewny 200x300mm

wyprowadzony ponad dach

i zakończony wyrzutnią dachową

Zawór p.poż

Ø125

jednostka wewnętrzna, zamontowana na ścianie

Qch=3,5kW, P.el=0,2kW/230V

Wym:Wys.303xSzer.998xGł.212mm, waga-12kg

Klapa p.poż

Ø100

Kanał wywiewny Ø160

wyprowadzony ponad dach

i zakończony wywietrzakiem dachowym

Otwór: strop +0/+1

Ø200mm

UWAGA:

1.Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić

przy montażu zgodnie z aranżacją sufitu podwieszonego

(lokalizacja lamp).

2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i

wymiary pozozstałych instalacji.

3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót

montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w

warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z

nadzorem autorskim.

4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych

należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z

wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo

uzgodnić z nadzorem autorskim.

6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować

międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

7.Lokalizacja wewnętrznych jednostek klimatyzacji  pokazana w

projekcie jest przykładowa i należy ją dopasować do aranżacji

pomieszczeń na etapie projektu wykonawczego. Podejścia do

urządzeń  należy uściślić przy montażu zgodnie z aranżacją

pomieszczeń i sufitu podwieszonego .

8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami

przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I)

wymaganą dla tych elementów.
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