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UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI NSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

TREŚĆ RYSUNKU

BRANŻA STADIUM INDEKS DATA SKALA

RYSUNEK NR
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03.2018

03.2018

OPRACOWAŁ
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UPR. NR 366/75/PW
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI NSTALACI
I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Czerwonak, ul. Gdyńska
dz. nr geod. 64, 63/1, 63/2; ark. 8, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak

BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE SŁUŻĄCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ,
PUBLICZNEJ OCHRONY ZDROWIA ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ PARKINGIEM

Rozdzielnica gabinetów 230/400 V AC - T1

- schemat zasadniczy, elewacja
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